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IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

Naziv vodnog objekta:  GRADSKI VODOVOD‐ GLAZBENA SKOLA ZEPCE
Izvjettaj br:14。 03。 01-79361/23 Laboratorijski protokol: MV - 2139123

Podaci o uzorku

Strana I od 2

Vlasnik vodnog objekta: P KOMUNALNO d.ooo,Zepё e Zeuczniこ ka 3 72230 ZEPこ E

Narudilac ispitivanja: JP KO:MUNALNO d.oooo Zepこ e Zeljezniこ ka3 ZEPこE

Vrsta uzorka: VODA ZA PICE

Naziv i mjesto vodnog objekta: ISTOCISTE

Vrsta vodnog objekta: VODOVOD
Karakteristike uzorka vode i
Sadrilaj rez. hlora kod uzorkovanja (mgll):

rezo C1 0,1

Broj uzoruka ili kolidina:

Datum i vrijeme uzorkovanja: 18。 10.2023。 07:45

Vrsta ispitivanja: Mikrobiolo5ka anaLiza vode zapile iz gradskog vodovoda

Dostavljeno od strane: JP iKO卜質JNALNO doooo.Zepこ c;

KAHRIMAN KENAN
Datum prijemauzorka: Stanje uzorka: 18。 10.2023 STANJE UZORKA PRILIKOM PRIJEMA JE

ZADOVOLJAVAJUCE
Datum podetka ispitivanja: 18。 10.2023

D atum l<r aja isp itivanj a : 23.10.2023

Plan/pro c e dura uzorkovanj a Rezultati se primjenjuju navzorak onakav kako je primljen.

Napomena:

Insp ekc ij ski zap i snik/Ustanova : ―/‐

B:AF電
A CC RIDlTAT:01ヽ 1

(A) - ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO llEC 17025:2018.

L卜122101

(N) - ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISOflEC I7025:2018,
Rezultati ispitivanja se iskljuEivo odnose na dostavljeni uzorak. Institutje odgovoran za sve informacije koje se daju u lzvje3taju o ispitivanju,

osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona utide na validnost rezvltata, u tom sludaju se Institut odride odgovornosti. Kada Institut nije odgovoran

za fazu uzorkov mja, rezultati ispitivanja se primjenjuju nauzorakonakav kakav je primljen. Ovaj dokument se moile umnoZavati iskljudivo u cijelosti i sluZi

samo za shfibene potrebe, te nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Prigovor na ovaj izvjeStaj prima se u

_ispit_vode zajice,
roku od 7 (sedam) dana od dana dostave

izvjettaja. Sve dodatne informacije dostupne su u Institutu. (IZY-LuM09-02-Izvjestaj-o-MB 1)
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Naziv vodnog objekta:

SIuttba二塁mikrObiOl憂ニユニhrane
Adresa:Sarajevska 77b,72000 Zenica

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

GRADSKI VODOVOD‐ GLAZBENA SKOLA ZEPCE
Izvjebtaj br:14。 03。 01‐79361/23 Laboratorijski protokol: MV - 2139123

Rezultati ispitivanja

bNe smije biti prisutno; JM - jedinica mjere; CFU - Colony Forming Units

*Ukupan broj koliformnih bakterija itaZen je kao suma koliformnih bakterija (ne ukljudujudi E.coli) i broja bakterija identifikovanih kao
E.coli.

Napomena:Retrentne vrttednosti su preuzete iz Pravihika o zdravstventt ispravnosti vode za pi6e("Sluを beni glasnik BiH“

br.40/10.i62/17.).

Odgovoran za verifikaciju rezultata i

IzvjeStaja o ispitivanju:
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RB PARAヽ IETAR ISPITIVANJA JII(Jedinica mjere)
REZULTAT
ISPITIVANJA

REFERENTNA
VRIJEDNOST 卜IETODA ISPITIVANJA

1
Ukupan brtt k01ifOrmnih bakter」 a

(21± 3h,36± 2°C)(A)
cfu/100 ml 0 b

BAS EN IS(09308-1:2015;

BAS EN IS0 9308‐ 1/Al:2018

2.
Br● Escherichia coli(21■ 3h,

36±2°C)(A)
cfu/1oo lnl 0 b

BAS EN IS0 9308‐ 1:2015;

BAS EN IS0 9308口 1/Al:2018

3

Ukwan br可 おkahih StteptOkOka

(enterokoka)(44± 4h,36±2°C)

(A)

cfu/1oo lnl 0 b BAS EN IS0 7899-2:2003

4
Ukupan broJ aerobnih inezo■ lnih

bakterila(68± 4h922±2°C)(A)
ci/ml 35 100/1nl BAS EN IS0 6222:2003

5
ukupan brtt aerObnih meZOmnih

baktertia(44± 4h,36±2°C)(A)
ch/ml 20 20/1nl BAS EN IS0 6222:2003

B/曜]
cヽc‖●山覇

L卜 122101

(A)一 ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/1EC 17025:2018。

(N)一 ispitna metoda nije akrediarana prema odredbama Standarda BAS EN ISO/1EC 17025:2018

Rezultati ispitivanja se iskljudivo odnose na dostavljeni uzorak. Institutje odgovoran za sve informacije koje se daju u Izvjeltaju o ispitivanju,
osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona utiUe na validnost rezultata u tom sludaju se Institut odride odgovomosti. Kada Institut nUe odgovoran

zafazuraorkoyanja,rezultati ispitivanja se primjeniuju na uzorak onakav kakavje primljen. Ovaj dokument se moZe umnoZavati iskljudivo u cijelosti i sluZi

samo za sluZbene pofrebe, te nije dozvoljena upoteba u reklamne svrhe. Prigovor na ovaj izvje5taj prima se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostave

izvjestaja- Sve dodatre informacije dostupne su u Institutu. (IZV_LUM09-02-Izvjestaj-o-MB ispit-vode-zaiice, 1)
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Veterinarski zavod
StuZb il zL hemiisku diiaenostiku

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU
Naziv vodnog objeka:G塾 延≧旦K聾≦⊇IΩ巡工≧≦L匹璽垣聾生墜雲L△.Z璽工工

Izvjebtaj br:   16。 01。 08-2685623   Broj laboratorijskog protokola:璽 型Lユ旦茎匹壺 Strana I od I

11  -  11

Vlasnik r,odnog objekta JP KOiMUNALNO d,0.0,Zepё e Zeljczniこka3 72230 ZEPCE

Nazir. kupca JP KO:MUNALNO d.010。 Zcpこc Zcljczniこka3 ZEPёE

Vrsta uzorka VODA ZA PICE

Naziv i mjesto r odnog objekta ISTOCISTE ZEPCE

VrSta VOdnOg OЦ eka VODOVOD
Karakteristike uzorka vode i
sadrZaj rez. hlora kod uzorkovanja (m-e/i)

VODA JE PRILこ IttCENA I DEZINFICIRANA,rez.C10,1

Datum i vtteme uzoよovmja 18,10。 2023.07:4511

Vrsta ispitivanja Fizidko-hemij ska analiza vode-o snovna

Dostar.ljeno od strane JP KO:MUNALNO d.o.o.Zcpこ c,KAHRINIAN KENAN
Datum prij ema uzorka/uzoraka 18.10。 2023 STANJE UZORKA KOD PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUCE

Datum podetka ispitivanja 18.10。 2023

Datum zavr5etka ispitiv anja 18.10.2023

Plan/pro cedura uzorkov ania

Napomena Temperatura uzorka na prijemu 20,0oC

Insp ekc ij ski zap isnik/ustanova

RB PARAM:ETAR ISPITIVANJA JM(Jedinica mjere)
REZULTAT
ISPITIVANJA

REFERENTNA
VRIJEDNOST METODA ISPITIVANJA

Boia fN〕 Pt―Co skala bez boie # BAS EN IS0 7887

2 Mi士is(N) bez mirisa 月〓
Ｈ Organoleptika

Prozirnost (mutnoia) (A) Sto NTU 0。 78 1、 0 BAS EN IS0 7027‐ 1:2017

4 pH vrilednost na 25° C(A) pH-iedinica 7ぅ 45 6.5 -9,5 BAS EN IS0 10523i2013

UtroSak KⅣIn04(N) mg/102 1,28 5.0 Kubel Tiemann

Rezidualni hlor (N) mg/1 0,2 0.5
Kolorimetrijski sa o-
tolidinorn

7 Hloridi(A) mg/1 <5 250 BAS IS0 929712002

Amonijak (N) mg NH4~/1 0.110 0.5
S pektrofotometrij ski s a

Nesslerovim reagensom

Nimti(N) mg N02~/1 0,000 0,5
Kolorimetnlski sa

sulfanilnom kiselinom

10 Nitrati(N) mg N03ブ 1 3,701 50 APHA 4500…N03B

11 Elektroprovodliivost na 25 "C (A) u Scm-1 242.30 2500 BAS EN 27888:2002

# prihvatljiva za potro5aee i bez neuobidajenih promjena.
lziav* Rezultat ispitivanja parametara u dostavljenom uzorku ZADOVOLJAVA kriterije u skladu sa referentnim vrijednostima

preuzettm iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piie ("SluZbeni glasnik br.40/10,30/12i62/17).

Izjava o usaglaSenosti dataje prema binarnom pravilu sa jednostavnim

rezultata r
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(A) - ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 1702522018.

(N) - ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Rezultati ispitivanja se iskljudivo odnose na dostavljeni uzorak. Institutje odgovoran za sve informacrje koje se daju u lzvje5taju o ispitivanju,
osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona utide na validnost rezultat4 u tom sludaju se Institut odride odgovomosti. Kada Institut nije odgovoran
za fazu luzo:Jrovanj4 rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakav je primljen. Ovaj dokument se moZe umnoZavati iskljudivo u cijelosti i sluZi

samo za sluZbene pofiebe, te nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Prigovor na ovaj izvjestaj prima se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostave

izvje$taja. Sve dodatne informacije dostupne su u Institutu. $ZV LUH09_V_01 Izvjestaj o ispitivanju vode, 2)


