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INSTITUT ZAZDRAVLJE
ISIGURNOST HRANE

Fra lvana Jukida z,Tzaoo Tenica, Bosna i Hercegovina
tel,+38732 448 oot / fax.+38732 448 ooo

wwwinz,ba / infa@inz.ba / IDB 4zt3goo4gooo3

VETERINARSKI ZAVOD
Slu二ha.ニュニュ」堕壺dLi≦二旦g」ШLLニュ聖旦
Adresa:Sarajevska 77b,72000 Zenica

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

GRADSKI VODOVOD‐ DOM ZDRAVLJA ZEPCE

①

Naziv vodnog objekta:

ヽ

‘

Izvjebtaj br:14。 03.01‐72259/23

Podaci o uzorku

Laboratorijski protokol: MV - 315/23 Strana I od 2

Vlasnik vodnog objekta: JP KOIvIUNALNO doooo.Zepёe Zeljenliё ka 3 72230 ZEPCE

Narudilac ispitivan j a: JP KOIMUNALNO d.ooo.Zepこ c Zcuezniこ ka3 ZEPCE

Vrsta uzorka: VODA ZA PICE

Naziv i mjesto vodnog objekta: ISTOCISTE

Vrsta vodnog objekta: VODOVOD
Karakteristike uzorka vode i
SadrZaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/l):

rez C1 0,3

Broj uzoraka ili kolidina:

Datum i vrijeme uzorkovanja: 02.03。 2023。 08:00

Vrsta ispitivanja: Mikrobiolo5ka anahza vode za pice tz gradskog vodovoda

Dostavljeno od strane: JU INSTITUT ZA ZDRAVLJE ISIGURNOST HRANE ZENICA;
KAHRIM:AN KENAN

Datum prijemauzoka: Stanje uzorka: 02.03.2023 STANJE UZORKA PRILIKOM PRIJEMA JE
ZADOVOLJAVAJUCE

Datum podetka ispitivanja: 02。 03。2023.

Datum kraja ispitivania: 06.03.2023

Plan/procedur a uzorkovanj a : Rezultati se primjenjuju na nzorak onakav kako je primljen.

Napomena:

I nsp ekcrj ski zapisni k/Ustanova : “/―

船熙
Ll・ 122‐01

(A)_ispitna metOda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/1EC 17025:2018.
(N)一 ispitna metoda llije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/1EC 17025:2018

Rezultati ispitivanja se iskljudivo odnose na dostavljeni uzorak. Institutje odgovoran za sve informacije koje se daju u Izvje5taju o ispitivanju,
osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona utide na validnost rezultata, u tom sludaju se Institut odride odgovornosti. Kada Institut nije odgovoran

za fazu uzorkovanja, rezultati ispitivanja se primjenjuju nauzorak onakav kakavje primljen. Ovaj dokument se moZe umnoZavati iskljudivo u cijelosti i sluZi

samo za sluZbene potrebe, te nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Prigovor na ovaj izvjeltaj prima se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostave

izvjeltaja. Sve dodatne informacije dostupne su u Institutu. (lZV LUM09_02 Izvjestaj_o_MB*ispit-vode zaltice, 1)
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INSTITUT ZA ZDRバVLIE
ISIGURNOST HRANE

Fra lvana Jukiia z,Tzaoo Zenica, Bosna i Hercegovina
tel,+3873a 448 oot / fax,+38732 448 ooo

www,inz,ba / info@inz,ba / IDB 4zt39oo4gooo3

VETERINARSKI ZAVOD
l塁塁塗!皇.堕L」!ュ!堕璽!山=m山!亜i迦重二型1聖 |

Adresa:Sarajevska 77b,72000 Zenica

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

GRADSKI VODOVOD― DOM ZDRAVLJA ZEPCE

○

Naziv vodnog objekta:

Izv je5taj br: 1 4.03.0 l-7 2259 123 Laboratorijski protokol: MV - 315123

Rezultati ispitivanja

bNe smije biti prisutno; JM - jedinica mjere; CFU - Colony Forming Units

*Ukupan broj koliformnih bakterija izraiet je kao suma koliformnih bakterija (ne ukljudujudi E.coli) i broja bakterija identifikovanih kao
E.coli.

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piie (,,SluZbeni glasnik BiH"
br. 40/10. i 62117.).

Odgovoran za verifikaciju rezultata i
Izvje3taja o ispitivanju:

09:46

卜4A. b持 i

・ィl■ 1■a ldrlzOViC,

1
)

Emina Idrizovid, MA, dipl. biolog, spec mikrobiologiie

Dostaviti: 回 Narttlac ispitivanja

dokumcnt□ Duplikat originala

□ Arhiva

甲Originalni

<< Kraj imjeitaja tt

Strana 2 od 2

RB PARAⅣIETAR ISPITIVANJA JN{(Jedinica mjere)
REZULTAT
ISPITIVANJA

REFERENTNA
VRIJEDNOST ⅣIETODA ISPITIVANJA

1

Ukupan broj kolibHnnih bakterija

(21± 3h,36± 2°C)(A)
cfu/1001■ 1 0 b

BAS EN IS0 9308-1:

BAS EN IS0 9308‐ 1/Al

2
Bra Escherichia coli(21± 3h,

36圭2°C)(A)
cfu/1oo ml 0 b

BAS EN IS0 9308-1;

BAS EN IS0 9308-1/Al

D

Ukupan br可 おkalnih StreptOkOka

(enterokoka)(44± 4h,36圭2°C)

(A)

cfu/1001■ 1 0 b BAS EN IS0 7899‐ 2

4
ukupan brq acrobnih mezomnih

bakterila(68± 4h,22圭2°C)(A)
ch/ml 0 100/ml BAS EN IS0 6222

5
Ukupan broj aerobnih mezofilnih
bakteriia (44*4h.36*2 oC) (A)

ch/ml 0 20/ml BAS EN IS0 6222

船熙
Ll.12201

(A)― ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/1EC 17025:2018。

(N)一 ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/1EC 17025:2018

Rezultati ispitivanja se iskljudivo odnose na dostavljeni uzorak. Institutje odgovoran za sve informacije koje se daju u Izvjeltaju o ispitivanju,
osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona utide na validnost re itat4' u tom sludaju se Institut odride odgovornosti. Kada Institut nije odgovoran
zafazutzorkovanj4 rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakavje primljen. Ovaj dokument se moZe umno2avati iskljudivo u cijelosti i sluii
samo za sluZbene potrebe, te nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Prigovor na ovaj izvjeltaj prima se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostave

izvjeStaja. Sve dodatne informacije dostupne su u Institutu. (IZV_LUM09*02_Izvjestaj_o_MB ispit_vode zajice, l)
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STITUT ZA ZDRAVLJE
SIGURNOST HRANE

SIttba翌日hem」=墾Eu亜腱!理匹璽墜整

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Naziv vodnog objekta:GRA⊇ .s整型LMODΩ.MΩ⊇L三_IX:墾生_∠二21L△巡=ユ△=∠二」二i■1上!

Izvjegtaj br:   16。 01.08-25251/23   BrOj labOratOrijskOg prOtokola:HM=_253/23

Dostaviti: 図Naruttac ispitivatta □Arhiva

Fra lvana Ju.kida 2,72000 ZeniCa,8osna l Hercegovina
teL+38732 448 oo1/fax,+38732 448 ooo

www`inz.ba/info@inzoba/IDB 4218900490003

や石eterinarski zavod

24.02,2023

(Datum izr ade izvjestaj a) 締,プ胎 /1`p

M.P Proi dr,

,,< Kraj izujestaja >

# prihvatljiva za potroSade i bez neuobiiajenih promjena.
Izjava: Rczuitat ispitivanja parametara u dostavljenom uzorku ZADOVOLJAVA kriterije u skladu sa referentnim vrijednostima
preuzetim izPravilnikao zdravstvenoj ispravnosti vode zapiie ("SluZbeni glasnikBosne i Hercegovine" br.40/10.30112i62/17). Izjavao
usaglaSenosti data je prema binarnom pravilu sa.jednostavnim prihvatanjem, u skladu sa ILAC-G8.

verifikacrj u rezultata i

Strana I od I

Ibrahim agtc, dipl. ing.
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JP KOIMUNALNO d,o.o.Zcpこ c Zcljczniこ ka 3 72230 ZEPCEVlasnik vodnog objekta

JP KOⅣIUNALNO d,o.oo Zcpこ c Zcljczniこ ka 3 ZEPCENaziv kupca

VODA ZA PICEVrsta uzorka

Naziv i mjesto vodnog obiekta ISTOCISTE ZEPCE

Vrsta vodnog objekta VODOVOD

Karakteristike uzorka vocie i
sadrZai rez. hlora kod uzorkovanja (rng/l)

VODA JE PRECISCENA I DEZINFICIRANA,rczo C1 0,2

Datum i r rijeme uzorko\.anja 23.02,2023.08:00h

Vrsta ispitivanja Fizidko-hemij ska analiza vode-o snovna

Dostavijeno od strane JP KOIMUNALNO d.0.o.Zcpё c,KAHRIMAN KENAN

Datum pri j em a uzorka/ uzoraka 23.02,2023 STANJE UZORKA KOD PRIJEI∨IA JE ZADOVOLJAVAJUCE

23.02.2023Datum podetka ispitivanja

23.02.2023Datum zavrSetka ispitivanja

Plan/pro cedura uzorko v anj a

Napomena Temperatura uzorka na priiemu 15,8oC

ln spekci i ski zapisnik/ustanova

RB PARAIヽ41ETAR ISPITIVANJA JM(.iedinica mjere)
REZULTAT
ISPITIVANJA

REFERENTNA
VRIJEDNOST

METODA ISPITIVANJA

Boia(N) Pt-Co skala bez boie # BAS EN IS0 7887

2 lVIiris fN) bez mirisa # Organoleptika

Prozirnost (mutnoia) (A) Sto NTU 0.48 1,0 BAS EN IS0 7027‐ 1:2017

4 DH vriiednost na 25° C(A) pH―icdinica 7,64 695-9,5 BAS EN IS0 10523:2013

Utrogak KMn04(N) mg/102 1.12 530 Kubel Tiemann

Rezidualni hlor(N) mg/1 0,3 095 Kolorimetri jski sa o-tolidinom

7 Hloridi(A) mg/1 <5 250 BAS IS0 9297:2002

Amonijak (N) rng NHa-r'l 0,036 095
S pektrofotometrij ski s a

Nesslerovim reagensom

Nitriti(N) mg NO2-/1 0,000 0,5
Kolorimetrr.lski sa sulfani lnom
kiselinom

10 Nitrtti(N) mg N03‐ /1 3,511 50 APIIA 4500“N03B

11 Elektroprovodliivost na25 oC (A) uScm-1 192っ 50 2500 BAS EN 27888:2002

船熙
(A) - ispitna rnetoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISOfif,Cl7025:20tr8.
(N) - ispitna metoda nije akreditirana premn ottredbama stnndarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018

Lr'r2241 ltezultati ispitivanja se iskljudivo odnose ntr dostavljeni uzorak. lnstitut je odgovoran za sve informacrle koje se daju u lzvje5taju o ispitivanju,

osirn kada se infortnaarja dobrja od korisnika i ako ona utide ps.zalidnost rezultata, u tom sludaju se Institut odride odgovornosti. Kada Institut nije odgovoran

zafazu uzorkovanja, rezultati ispitivanja se prirnjenjuju na uzorak onakav kakav je primljen. Ovaj dokument se moZe umnoZavati iskl.judivo u cijelosti i sluZi

samo za sluZbene potrebe, te nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Prigovor ua ovaj iz;vle5taj prima se Ll roku od 7 (sedam) dana od dana dostave

izvje5taja. Sve dodatne infbrrnacije dostupne su u Institutu (IZV_LU[I09_V*0l_lzvjestqi o ispitivanju vode, 2)
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