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VETERINARSKI ZAVOD
SIuttba za lnikrobiolog」 u hrane
Adresa:Sarajevska 77b,72000 Zenica

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

Naziv vodnog objeha:   FILTER STANICA PITKE VODE KIuZ

IzvjeStaj br:14。 03。 01‐71055/23 Laboratorijski protokol: MV - 102123

Podaci o uzorku
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Vlasnik vodnog obj ekta: JP KOIMUNALNO dooooo Zepこ e Zeuezniこ ka 3 72230 ZEPё E

Naruci lac ispitivanj a: JP KOMiUNALNO d.ooo. eznr(ka 3

Vrsta uzorka: VODA ZA PICE

Naziv i mjesto vodnog objekta: ISTOCISTE

Vrsta vodnog objekta: VODOVOD
Karakteristike uzorka vode i
SadrZaj rez. hlora kod uzorkovanja (mg/l):

VODA JE PRECISCENA I DEZINFICIRANA,rezo C1 0,2

Broj uzoraka ili kolidina:

Datum i vrijeme uzorkovanja: 24。 01.2023

Vrsta ispitivanja: Mikrobiolo5ka anahza vode zapice iz gradskog vodovoda

Dostavljeno od strane: JU INSTITUT ZA ZDRAVLJEISIGURNOST HRANE ZENICA;
HASELJIC BESIM

Datum prijema uzorka: Stanje uzorka: 24。 01.2023 STANJE UZORKA KOD PRIJE:M:A JE ZADOVOLJAVAJUCE

Datum podetka ispitivanj a: 24.01。 2023

Datum kraj a ispitivanj a: 27。 01.2023

P lanlprocedura uzorkovanj a : Rezultati se primjenjuju na vzorak onakav kako je primljen.

Napomena:

I nspekcij ski zapisnik/U stanova: ―/―

量バ珊
tl‐ 422‐04

(A) - ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IBC fiA25:2018.
(N) - ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 1702522018.

Rezultati ispitivanja 3e iskljudivo odnose na dostavljeni uzorak. Institutje odgovoran za sve informacije koje se daju u Izvje5taju
Institut nijeo ispitivanju, osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona utide na validnost rezultata, u tom sludaju se Institut odride odgovomosti. Kada

odgovor an za t-azu uzorkovanja, rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakavje primljen. Ovaj dokument se moZe umnoZavati iskljudivo u cijelosti

i sluZi samo za sluhbene potrebe, te nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Prigovor na ovaj izvjeitaj prima se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostave

izvjestaja. Sve dodatne informacije dostupne su u Institutu. (IZV_LUM09_02 lzvjestaj_o_MB_ispit_vode_zapice, I )
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VETERINARSKI ZAVOD
S‐二聖透h塁 璽_■ 三二ikrΩ bi≦llQg」L二_hェ墨ne
Adresa:Sarajevska 77b,72000 Zenica

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

Naziv vodnog objekta:  FILTER STANICA PITKE VODE KRIZ

Izv jeStaj br: 14.03.01-71A55123 Laboratorijski protokol: MV - 102/23

Rezultati ispitivanja
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REFERENTNA
VRIJEDNOST IVIETODA ISPITIVANJARB PARAlヽ /IIETAR ISPITIVANJA .IM(Jedinica mjere)

REZULTAT
ISPITIVANJA

cfu/1oo ml ・
０^

BAS EN IS0 9308-1;

BAS EN IS0 9308-1/Al

Ukupan brOj k01ibrmnih bakter」 a

(21± 3h,36圭 2° C)(A)

2.
Bra Escherichia coli(21± 3h,

36±2°C)(A)
cfu/1oo llnl 0 b

BAS EN IS0 9308‐ 1;

BAS EN IS0 9308-1/Al

Ukupan br可 偽kalnih StreptOkOka

(enterokoka)(44± 4h,36±2° C)

(A)

cfu/1oo lnl 0 b BAS EN IS0 7899-2

100/1Υ Ll BAS EN IS0 62224.
lJkupan broj aerobnih mezofilnih
bakteriia (68+4h,22*2 "C) (A)

ch/ml 0

20/1nl BAS EN IS0 6222
IJkupan broj aerobnih mezofilnih
bakteriia (44*4h, 36*2'C) (A)

ch/ml 0

bNe smije biti prisutno; JM - jedinica mjere; CFU - Colony Forming Units

+Ukupan broj koliformnih bakterija izraZen je kao suma koliformnih bakterija (ne ukljudujuii E.coli) i broja bakterija identifikovanih kao
E.coli.

Napomena: Referentne wijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piie (,,SluZbeni glasnik BiH"
br. 40/10. i 62117.).
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D A lViI (A) - ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
r c c n t o, r rr t o!.1 (N) - ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC. f7025'.2018.

Lt-122.01

Rezultati ispitivanja se iskljudivo odnose na dostavljeni uzorak. Institutje odgovoran za sve informacije koje se daju u Izvje5taju

o ispitivanju, osim kada se informacija dobiia od korisnika i ako ona utide na validnost rezultat4 u tom sludaju se Institut odride odgovomosti. Kada Instihlt nije

odgovoran za fazu uzorkovanj4 rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakavje primljen. Ovaj dokument se moZe umnoZavati iskljudivo u cijelosti

i sluZi samo za sluZbene potrebe, te nije dozvoljena upoheba u reklamne svrhe, Prigovor na ovaj izvjeltaj prima se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostave

izvjestaja. Sve dodatne informaclje dostupne su u Institutu. 0ZV_LUM09_02 Izvjestaj_o_MB ispit_vode-zajice, l)
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