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STITUT ZAZDRAVLIE
SIGURNOST HRANE

Fra lvana Jukiia z,TzoaoZenica, Bosna iHercegovina
tel.+38732 448 oot / fax.+38732 448 ooo
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VETERINARSiKI ZAVOD
SIuttba za IIlikrobiologiiu hrane_

Adresa:Sarajevska 77b,72000 Zenica

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

Naziv vodnog objekta:  GRADSKI VODOVOD"MZ PREKO ZEPCE
IzvjcRaj br:14。 03。 01-74803/23 Laboratorijski protokol: MV - 888/23

Prrclaci o v'torku

NaZiV il両 eStO VOdnOg O可 ekta:

Strana l od 2

Vlasnik vodnoρ ()bic′ I(ta: JP KOMUNALNO d.o.o.Zepё c Zettezniё ka 3 72230 2EPむ E

Narudilac ispitivanj a: JP KOMUNALNO d.ooo.Zepこ e Zebezniこ ka3 ZEPCE

Vrsta uzorka: VODA ZA PICE

ISTOCISTE

Vrsta vodnog objekta VODOVOD

lくtarakteristike uzorka vodc i

Sadl立 aj reZo h10ra kOd uZOrkOVatta(mg/1):

rez C1 0,1

Ilroj uzoraka ili kolidina:

l)atum i vrijeme uzorkovanja: 29。 05。 2023.08:30

Vr sta ispitivanja: Mikrobiolo5ka anahza vode zaprce iz gradskog vodovoda

Dostavljeno od strane JP KOMUNALNO d.o.o,Zepこ e;

KAHRIMAN KENAN
l)aturn prijern a uz<>rka. Stanje uzorka: 29。 05.2023 STANJE UZORKA PRILIKO卜I PRIJEIVIA JE

ZADOVOLJAVAJUCE

Daturn pocetka ispitivanja: 29.05.2023

i)aturri kraja ispitivanja 01.06.2023.

i''l an /pl'oceclura uzorkovanj a Rezultati se primjenjuju navzorak onakav kako je primljen.

Napomena:

irrspekcij ski zapisn ik/Llstanova:

財園 (A)一 ispitna lnctoda akrcditirana preina odrcdbaina standarda BAS EN ISO/1EC 17025:2018。

(N)一 ispitna lnctoda llijc akreditirana prcma odrcdbama standarda BAS EN ISO/1EC i17025:2018

Rezultati ispitivania sc iskljudivo odnose na dostavljeni uzorak. institutje odgovoran za sve informacije koje se daju u Izvje5taju o ispitivanju,
osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona utide na validnost rezultata, u torn sludaju se Institut odride odgovomosti. Kada Institut nije odgovoran
z.afet,u uzorkovanja, rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakav je primljen. Ovaj dokument se moie umnoZavati iskljudivo u cijelosti i sluZi
samo za sluZbene potrebe, te nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Prigovor na ovaj izvjc5taj prima se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostave
izvje5taja. Sve dodafiic informacije dostupne su u Instilutu. (IZV l,UN,l09_02--lzvjestaj_o_MB_-ispit_vode_za_pice, 1)
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VETERINARSKI ZAVOD
l塁』襲ュロ笙コI]【 lii!11:El]山 山此:gi■」!聾l型:Iを

Adresa:Sarajevska 77b,72000 Zenica

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PICE

Naziv vodnog objckta:  GRADSiKI VODOVOD― MZ PREKO ZEPCE
Izvieζ taj br:14。 03。 0卜74803/23 Laboratorijski protokol: MV - 888/23

Rczultati ispitivanja

bNe smilc biti prisutno; JM - jedinica mjere; CFU - Colony Forming Units

*Ukupan broj kolifonnnih bakterija izraZen je kao suma koliformnih bakterija (ne ukljudujudi E.coli) i broja bakterija identifikovanih kao
E.coli.

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piie (,,StuZbeni glasnik BiH"
br.40/10. i6211'1.).

Odgovoran za verifikaciju rezult Na i
Izvje5taja o ispitivani u:

回 Arhiva
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Enllna ldrizoViC.卜4A.dipl`bl`)|()■

spCCiialiS菫≧rnikrOb1010gllt―

__三ど≦乙__∠___
Emina ldrizovil, MA, dipl. folog, spcc rnikrobiologijc

Dostavitil □ Naruё ilac ispitivanja

回Originalni dokumcnt□ Duplikat originala
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RB PARA]ヽイIE′rAR ISPITIVANJA JM(Jedinica
miere)

REZUI」 TArr
ISPITIVANJA

REFERENTNA
VRIJEDNOST ⅣIE′「 ODA ISPITIVANJA

1

Ukupan broj kOliお Hnnih bakterija

(21圭3h,36圭 2° C)(A)
cfu/1001111 0 b

BAS EN IS0 9308-1:2015;

BAS EN IS0 9308-1/Al:2018

2
Broj Escherichia coli(21圭 3h,36±2
°C)(A)

cfu/100 1nl 0 b
BAS EN IS0 9308-1:2015:

BAS EN IS0 9308-1/Al:2018

3
ukupan brqぉ kalnih streptokoka

(enterokoka)(44± 4h,36±2°C)(A)
cfu/100 1nl 0 b BAS EN IS0 7899-2:2003

4
Ukupan brtt aerObnih meZOilnih

bakterila(68± 4hぅ 22± 2°C)(A)
ch/ml 0 100/1111 BAS EN IS0 6222:2003

5
ukupan bq acrobnill mezomnih
baktcrila(44± 4hぅ 36±2°C)(A)

cfu/ml 0 20/ml BAS EN IS0 6222:2003

BA理
ACCtF● :TA=`0■

(A)― iSpitna metOda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/1EC 17025:2018.

(N)― ispitna metoda llije akrcditirana prema Odredbama standarda BAS EN ISO/1EC 17025:2018

Rczultati ispitiva■ ia sc iskljuё ivo odnosc na dOstwticni uzOrak,Institut ic odgovortt za svc inbrmactic kojc sc dttu u lzvjcStaitl o ispitiva■ ilL

OSim kada SC inhrinaCija dObija Od kOriSnika i ak0 01la utiё C na Valid■ OSt rCZultata,Ll tOnl SIuё ttu SC InStitut Odriこ C OdgOVOrnOSti.Kada lnstitut l■ ic od3(:)VOlan
ZaねZu uZOrkOVallia,rCZultati iSpitiVa■ ia SC prinljCllju」 u lla uZOrak OnakaV kakaV jC pril■ ljCn.OVtt dOkul■ Cnt SC mOЙ C ul■ 1102aVati iSkljLlё iVO tl CijC10Sti i SitlЙ i

Sanl()Za SIuЙbCnC pOtrCbC,tC l■iC dOZvoljclla upotrcba u rcklanlllc svrhc′ Prigovor ila ovll izttcぶ ttt prirlla sc u roku od 7(scdam)dalla Od dana dostave
iZ可 CStlia SVC dOdatllC inibrmacijc dostupnc su u lnstitutu。 (IZV_LUⅣ 109_02_Jzttcst巧_o_MiB_ispit_vodc_za_picc,1)
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